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Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и               управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Департаментом охраны Министерства внутренних дел  Республики Беларусь.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь от_________2012 г. №________.

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой Руководящего документа Министерства внутренних дел Республики Беларусь РД 28/.3.004-2001 «Технические средства и системы охраны. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов системами охраны»)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства внутренних дел Республики Беларусь
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ТКП ХХХ-20ХХ(ХХХ)
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО 

ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМАМИ ОХРАНЫ 

ТЭХНIЧНЫ НАГЛЯД ЗА ВЫКАНАННЕМ РАБОТ ПА

АБСТАЛЯВАННЮ АБ' ЕКТАЎ СIСТЭМАМI АХОВЫ 

Technical control for installation of security systems on the objects 


Дата введения 2012-___-___.
1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает порядок проведения технического надзора за оборудованием объектов системами охраны или капитальным ремонтом систем охраны, а также порядок проведения освидетельствования и приемки монтажно-наладочных работ.

Требования настоящего технического кодекса обязательны для застройщиков, заказчиков и организаций, осуществляющих деятельность по монтажу и наладке средств и систем охраны по специальным разрешениям (лицензиям), а также для  подразделений Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – подразделения Департамента охраны).

Технический кодекс не распространяется на оборудование системами охраны или капитальный ремонт систем охраны объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, таможенных органов и объектов подчиненных им юридических лиц, а также на внедрение средств и систем охраны, предназначенных для индивидуального пользования физическими лицами.

2 Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (далее – ТНПА):

СТБ 1250-2000  Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения

СТБ ГОСТ Р 51241-2003  Средства и системы контроля и управления доступом Классификация.  Общие технические требования.  Методы испытаний

СТБ ГОСТ Р 51558-2003  Системы охранные телевизионные.  Общие технические требования и методы испытаний

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства

ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) Технический надзор в строительстве. Порядок проведения
ТКП ХХХ-20ХХ (ХХХХ) Системы охранной сигнализации. Правила производства и приемки работ

Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1  заказчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, финансирующие оборудование объекта системами охраны или капитальный ремонт систем охраны с привлечением подрядчика, с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организации) на основании заключенного договора.
3.2 инженер (инженерная организация): Юридическое или физическое лицо,  привлекаемое заказчиком для оказания услуг по техническому надзору за выполнением работ по оборудованию объектов системами охраны в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и договором на оказание услуг.
3.3 интегрированная система охраны: По СТБ 1250.
3.4 объекты: Здания (помещения), строения, сооружения, участки местности и находящиеся в (на) них денежные средства, материальные ценности, другое имущество, подлежащее защите от противоправных посягательств.

3.5 общий технический надзор: Надзор за всеми видами строительно-монтажных работ, организация работы представителей специальных технических надзоров, координация и обобщение результатов их деятельности (ТКП 45-1.03-162).

3.6 подрядчик: Юридическое лицо, имеющее специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности по монтажу и наладке технических средств и систем охраны или которому законодательством разрешено осуществление данной деятельность без специальных разрешений (лицензий), и заключившее договор (контракт) с заказчиком, инженером (инженерной организацией) в целях осуществления этой деятельности.
3.7 представитель технического надзора: Должностное лицо, осуществляющее контроль и надзор заказчика за соответствием монтажно-наладочных работ, применяемых материалов, изделий и технических средств охраны требованиям действующих технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), утвержденной проектно-сметной документации, а также освидетельствование, прием и учет выполненных работ.

3.8 ручная система тревожной сигнализации: По СТБ 1250.

3.9 система контроля и управления доступом: По СТБ ГОСТ Р 51241.

3.10 система охранной сигнализации: По СТБ 1250.

3.11 система охранная телевизионная (система охранного телевидения): По СТБ ГОСТ Р 51558.
3.12 специальный технический надзор: Надзор за отдельными видами                 (комплексами) строительно-монтажных работ – часть общего технического надзора                   (ТКП 45-1.03-162).

3.13 технический надзор за выполнением работ по оборудованию объектов системами охраны (далее – технический надзор): Специальный технический надзор, представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности использования технических средств и систем охраны, включающий контроль и надзор заказчика за соответствием монтажно-наладочных работ, применяемых материалов, изделий и технических средств охраны требованиям действующих ТНПА, утвержденной проектно-сметной документации, а также освидетельствование, прием и учет выполненных работ.

3.14  технические системы охраны (системы охраны): Совокупность совместно действующих технических средств охраны, установленных на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций (системы охранной сигнализации, ручные системы тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные, интегрированные системы охраны).
3.15  технические средства охраны (средства охраны): Конструктивно законченные, выполняющие самостоятельные функции  устройства, в том числе аппаратно-программные, входящие в состав системы охраны объектов и физических лиц                  (СТБ 1250).

 4 Общие положения
4.1 Технический надзор осуществляется на всех объектах, оборудуемых системами охраны или на которых капитально ремонтируются системы охраны, независимо от форм собственности и вида охраны, за исключением объектов, предназначенных для индивидуального пользования физическими лицами, а также объектов Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, таможенных органов и объектов подчиненных им юридических лиц.

4.2 Заказчик обеспечивает осуществление технического надзора в соответствии с нормами настоящего технического кодекса и договорами (контрактами) на ведение технического надзора в течение всего периода оборудования объекта системами охраны или капитального ремонта системы охраны.

4.3 Технический надзор осуществляется инженерами либо инженерной организацией. В качестве инженеров могут выступать как штатные специалисты заказчика, отвечающие требованиям п.4.6, так и привлеченные по договору специалисты, отвечающие тем же требованиям. В качестве инженерных организаций выступают подразделения Департамента охраны.
Технический надзор за оснащением системами охранной сигнализации объектов, охраняемых или передаваемых под охрану подразделениям Департамента охраны, а также технический надзор за внедрением систем охранного телевидения и систем контроля и управления доступом, передаваемых на техническое обслуживание подразделениям Департамента охраны или эксплуатируемых на объектах специалистами данного департамента, проводится исключительно подразделениями Департамента охраны. 

4.4 Представитель технического надзора назначается приказом заказчика из своего персонала (штата) либо из числа специалистов, привлеченных по договору (контракту). При осуществлении технического надзора подразделениями Департамента охраны представитель технического надзора назначается приказом (распоряжением) подразделения Департамента охраны. 

4.5 Права и обязанности представителя технического надзора устанавливаются в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса и договоров (контрактом) на осуществление функций технического надзора.

4.6. Для осуществления функций инженера технического надзора назначаются специалисты с высшим образованием, соответствующие виду профессиональной деятельности, или специалисты со средним специальным образованием, соответствующим виду профессиональной деятельности, в соответствии с квалификационными требованиями, установленными действующими актами законодательства, состоящие в списке сотрудников, на которых распространяется действие специального разрешения (лицензии) на право монтажа, наладки или технического обслуживания, проектирования технических средств и систем охраны и аттестованные (сертифицированные) в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

4.7 Выполнение требований представителя технического надзора, входящих в его компетенцию, обязательно для подрядчика.

При выполнении своих обязанностей представитель технического надзора не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика.

4.8 По требованию представителя технического надзора подрядчик обязан представлять документы, подтверждающие соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и технических средств охраны проектно-сметной документации и ТНПА, а также документы, подтверждающие объемы выполненных монтажно-наладочных работ.

4.9 Средства на содержание технического надзора предусматриваются в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Стоимость услуг по осуществлению технического надзора подразделениями Департамента охраны устанавливается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь
4.10 Подрядчик,  осуществляющий деятельность по монтажу и наладке средств и систем охраны по специальным разрешениям (лицензиям) не имеет права вести своими силами технический надзор на объектах, на которых он осуществляет монтаж и (или) наладку систем охраны.
Подразделения Департамента охраны при оказании услуг заказчикам по оборудованию принадлежащих им объектов системами охраны или капитальному ремонту систем охраны осуществляют технический надзор в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь, при этом технический надзор является частью услуги по монтажу и наладке системы охраны и плата за его осуществление с заказчика не взимается. 
4.11 В случае оборудования объектов системами охраны при  возведении, реконструкции, реставрации и капитальном ремонте (далее – строительство) зданий и сооружений технический надзор на этапах монтажа, производства пусконаладочных работ и приемки систем охраны в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса в рамках общего технического надзора в строительстве.   

5 Организация технического надзора
5.1  Заказчик организует технический надзор в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса с начала оборудования объекта системой охраны или капитального ремонта системы охраны и до завершения приемки системы охраны в эксплуатацию.

5.2 Заказчик организует осуществление технического надзора работниками, имеющими право на осуществление технического надзора, из своего персонала (штата) или привлекает для этих целей по договору (контракту) инженера, или подразделение Департамента охраны. 
При привлечении подразделения Департамента охраны для осуществления технического надзора специалисты технического надзора назначаются приказом (распоряжением) руководителя этого подразделения.
Заказчик (или инженер, подразделение Департамента охраны) письменно уведомляет подрядчика о назначении персонала технического надзора.

5.3 При строительстве зданий и сооружений представитель технического надзора за выполнением работ по оборудованию объектов системами охраны, как представитель технического надзора по специальным видам работ подчиняется руководителю общего технического надзора.
5.4  Заказчик (подразделение Департамента охраны) обеспечивает представителей технического надзора на весь период оснащения объекта системами охраны необходимыми средствами для своевременного и качественного выполнения функций по осуществлению технического надзора.

В случае привлечения инженера для осуществления технического надзора особые условия по обеспечению представителей технического надзора необходимыми средствами производства определяются в договорах (контрактах) на оказание услуг по осуществлению технического надзора.

При оказании услуг по техническому надзору подразделениями Департамента охраны заказчиком заключается договор (контракт) на осуществление технического надзора либо непосредственно с соответствующим подразделением Департамента охраны, либо с подрядчиком, который для технического надзора за проводимыми им монтажно-наладочными работами заключает разовые или долгосрочные договора (контракты) с подразделениями Департамента охраны.

5.6 Заказчик передает представителю технадзора в одном экземпляре полный комплект проектной документации с отметками в чертежах и сводных сметах «К производству работ», а также перечень монтажных работ, подлежащих приемке с участием представителей авторского надзора.

5.7 О начале работ по оборудованию объектов системами охраны подрядчик   должен поставить в известность представителя технического надзора и в последующем проводить работы под контролем представителя технического надзора.

5.8 При проведении технического надзора осуществляется:

- проверка проектной документации (наличие отметок о согласовании проекта  Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь, наличие утверждения проекта, срок действия проекта);

- проверка акта обследования на оборудование объекта системой охраны (обоснованность и правомочность составления акта, соответствие акта и технических решений требованиям ТНПА и технической документации на технические средства охраны и  оборудование, срок действия акта), если оборудование объекта производится не по проекту, а по акту обследования;

- проверка наличия специальных разрешений (лицензий) на право производства работ у подрядчика (монтажно-наладочной организации);

- проверка соответствия технических средств охраны, оборудования и материалов спецификациям проекта, наличия отметок в паспортах на технические средства охраны, подлежащие обязательной сертификации, о прохождении входного контроля, наличие сертификатов соответствия или их копий и других документов, удостоверяющих качество оборудования и материалов;

- проверка наличия маркировки по взрывозащите, предупредительных надписей, пломб, заземляющих устройств, отсутствия повреждения оболочек  технических средств охраны, предназначенных для установки во взрывоопасных зонах;

- контроль за соответствием монтажных и пусконаладочных работ требованиям проектов (актов обследования) и ТНПА;

- контроль за производством измерений при монтаже и использованием при измерениях поверенных контрольно-измерительных приборов;

- освидетельствование скрытых работ;

- контроль за правильностью производства измерений, испытаний, составлением производственной документации, предусмотренной ТНПА; 

- контроль за устранением выявленных недостатков при техническом надзоре;

- приемка монтажных работ (если пусконаладочные работы проводятся другой организацией);

- приемка системы охраны в эксплуатацию с производством измерений, предусмотренных ТКП ХХХ, [1], [2] и оформлением акта приемки системы охраны в эксплуатацию.
6 Оформление результатов технического надзора и контроль за его проведением 

6.1 Для оформления результатов представителями технического надзора  должны вестись карты технического надзора по форме приложения А.
При осуществлении технического надзора при строительстве зданий и сооружений выявленные замечания и предписания дополнительно должны записываться в общий журнал производства работ или специальный журнал работ согласно                         ТКП 45-1.03-161. 

6.2 Карты технического надзора заводятся на каждый объект, на котором осуществляется технический надзор, в двух экземплярах. Один экземпляр передается представителю монтажно-наладочной организации, другой хранится у представителя технического надзора  до приемки системы охраны в эксплуатацию.

6.3 По окончании технического надзора и приемки смонтированных систем охраны в эксплуатацию карта технического надзора вместе с актом приемки системы охраны в эксплуатацию, проектом и другой документацией, оформление которой регламентируется ТКП ХХХ, [1], [2], помещается в паспорт системы охраны объекта.

Паспорта на системы охраны, обслуживаемые подразделениями Департамента охраны, оформляются и хранятся в подразделениях  охраны в порядке, установленном постановлениями и приказами Министерства внутренних дел  Республики Беларусь. В остальных случаях паспорта на системы охраны хранятся у заказчика у лица, ответственного за эксплуатацию систем охраны. 

6.4 Контроль за осуществлением технического надзора штатными специалистами заказчика и привлеченными им по договору инженерами осуществляет орган, лицензирующий охранную деятельность в Республике Беларусь.

Контроль за оказанием услуг по техническому надзору подразделениями Департамента охраны осуществляют областные, Минское городское управления Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
7 Обязанности представителя технического надзора 

7.1 Знать законодательство в области охранной деятельности в Республике Беларусь, ТНПА, регламентирующие проектирование, монтаж и наладку технических средств и систем охраны, методы контроля качества, правила приемки и освидетельствования монтажных работ, а также правила охраны труда и техники безопасности при производстве работ по монтажу и наладке технических систем охраны.

7.2 Способствовать своей деятельностью целевому и рациональному использованию средств заказчика и вводу технических систем охраны в эксплуатацию в сроки, определенные договором (контрактом) строительного подряда.

7.3 Контролировать на оборудуемых техническими системами охраны объектах наличие исполнительной документации, поверенных средств измерений.

7.4 Контролировать сохранность подрядчиком проектов (актов обследования), паспортов и инструкций (руководств) по эксплуатации до завершения работ по оборудованию объекта техническими системами охраны.

7.5 При выявлении несоответствий в проектно-сметной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, технических средств охраны, оборудования, вносить предложения заказчику для решения этих вопросов.

7.6 Контролировать проведение подрядчиком измерений, предусмотренных             ТКП ХХХ, [1], [2] при монтаже и наладке систем охраны и надлежащее оформление результатов измерений. 

7.7 Проверять качество монтажных и пусконаладочных работ, применяемых материалов, технических средств охраны, оборудования, соответствие их проектной документации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов соответствия), своевременно выявлять дефекты и нарушения. Информировать о них заказчика и подрядчика.

Периодичность проведения проверок определяется в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса и договором (контрактом) на осуществление функций технического надзора.

Своевременно проверять объемы выполненных подрядчиком монтажных и наладочных работ и осуществлять их приемку, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке монтажных работ с оформлением актов по установленной форме.

Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вносить в карту технического надзора и журналы производства работ согласно п.6.1 с указанием срока исполнения и контролировать их выполнение.  
7.8 Требовать от подрядчика (или представителя подрядчика) следующую документацию: общий журнал производства работ, специальные журналы работ и авторского надзора; документы о качестве (паспорта, сертификаты соответствия, удостоверения о государственной регистрации на материалы, изделия и технические средства охраны, подлежащие обязательной сертификации и государственной регистрации).

7.9 Участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора по их требованию; контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках; создавать вместе с подрядчиком необходимые условия для осуществления этих проверок.

7.10. Вести учет объемов выполненных монтажных и наладочных работ.
7.11 Требовать от подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий и технических средств охраны, а также обеспечения сохранности выполненных работ, смонтированных систем охраны до их сдачи заказчику.

7.12 Рассматривать претензии подрядчика по вопросам обеспеченности работ проектно-сметной документацией, а также по вопросам приемки работ. Принимать по этим претензиям решения или вносить свои предложения для принятия решения заказчиком.

7.13 При приемке выполненных по договору (контракту) работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию технической системы охраны проверять действительную готовность каждого вида работ и системы охраны в целом. Проверять наличие производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом, сверять наличие смонтированных и установленных технических средств охраны и оборудования, внесенных в ведомости смонтированного оборудования (карточки учета технических средств охраны)  с их фактическим наличием на объекте.

По требованию заказчика подтверждать готовность системы охраны к сдаче в эксплуатацию и принимать участие в работе приемочной комиссии. 

7.14 Представитель технического надзора может выполнять также другие обязанности по поручению заказчика (инженера, инженерной организации), имеющие отношение к компетенции технического надзора и оговоренные в договоре (контракте).

8 Права представителя технического надзора 

8.1 Приостанавливать производство монтажных и (или) пусконаладочных работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика и подрядчика) в случаях невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний или предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов  и (или) нарушений, создающих угрозу деформаций или обрушения отдельных частей зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества юридических лиц, окружающей среды.

8.2 Приостанавливать производство работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика и подрядчика) в случаях выявления использования для монтажа технических средств охраны, подлежащих обязательной сертификации, не прошедших сертификацию или входной контроль, невыполнения указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений.

8.3 Вносить предложения подрядчику, а в необходимых случаях заказчику о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования ТНПА и проектной документации (проектов, актов обследования) и не выполняющих указаний представителя технического надзора.

8.4 Вносить предложения заказчику (представителю заказчика) о внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий производства работ, новых конструкций, материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижении стоимости и сокращении сроков монтажно-наладочных работ.

8.5 Вносить предложения о приостановлении действия или лишении специальных разрешений (лицензий) на право осуществления охранной деятельности в части проектирования, монтажа и наладки технических средств и систем охраны проектных и монтажно-наладочных организаций, систематически нарушающих требования ТНПА и настоящего технического кодекса.
9 Ответственность представителя технического надзора

Представитель технического надзора несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим техническим кодексом, в том числе за приемку монтажно-наладочных работ, выполненных с нарушением требований ТНПА и проектной документации, а также договором (контрактом) на осуществление технического надзора.
        Приложение А

(обязательное)

Форма карты технического надзора за выполнением монтажно-наладочных работ при оборудовании объектов системами охраны

КАРТА  ТЕХНИЧЕСКОГО  НАДЗОРА

за выполнением монтажно-наладочных работ при оборудовании 

объектов системами охраны 

На объекте ________________________________________________________________________________

                                                                       (наименование объекта, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________

Работы по монтажу и (или) наладке _____________________________________

                                                             (наименование системы  охраны)

производятся  ____________________________________________________________________________

                                                                                                           (наименование организации)

в соответствии с  ________________________________________________________________________

                                                                              (проектом, актом обследования)

Технический надзор проводится  _______________________________________________________

                                                                     (должность, фамилия, инициалы представителя технического
____________________________________________________________________________________________

надзора, телефон)
Начат       "___" ______________ 201___ г.

Окончен  "___" ______________ 201___ г.

	Дата
	Выявленные 
отступления 
от проектной 
документации, 
нарушения 
требований ТНПА 
при производстве монтажно-наладочных работ
	Указания 
об устранении выявленных 
отступлений 
или нарушений 
и сроки 
их выполнения
	Запись произвел (фамилия, инициалы)
	С записью 
ознакомлен 
представитель монтажно-наладочной организации 
(фамилия, инициалы, должность, дата)
	Отметки 
производителя работ о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата)

	
	
	
	
	
	


Дата приемки ________________________________________________________________________

                                                                              (наименование системы охраны)

в эксплуатацию "___" _______________ 201 __ г.
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